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Представлено результати експеримен-
тального дослідження термічного опору 
мініатюрних теплових труб з метал-
ловолокневою капілярною структурою. 
Показано, що на величину термічного опору 
впливає велика кількість чинників. Одним з 
визначальних чинників є діаметр парового 
простору
Ключові слова: мініатюрна теплова 
труба, термічний опір, діаметр парового 
простору, кут нахилу
Представлены результаты эксперимен-
тального исследования термического сопро-
тивления миниатюрных тепловых труб с 
металловолокнистой капиллярной струк-
турой. Показано, что на величину термиче-
ского сопротивления влияет большое коли-
чество факторов. Одним из определяющих 
факторов является диаметр парового про-
странства
Ключевые слова: миниатюрная тепловая 
труба, термическое сопротивление, диа-
метр парового пространства, угол наклона
The paper presents the results of an experi-
mental study of thermal resistance of miniature 
heat pipes with metal-fibrous capillary struct-
ure. It is shown that the size of thermal resis-
tance is influenced by a considerable quantity 
of factors. One of defining factors is a vapour 
space diameter
Keywords: miniature heat pipe, thermal res-
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1. Введение
Впервые упоминание о миниатюрных тепловых 
трубах (МТТ) было в работе Коттера [1], где он 
предложил использовать МТТ в качестве элементов 
систем охлаждения для микроэлектронной техники, 
указав на ряд существенных отличий в процессе 
теплопереноса по сравнению с тепловыми трубами 
большого диаметра. 
Ввиду малого поперечного размера парового ка-
нала, условия передачи тепловой энергии в МТТ 
затруднены, поскольку скорость движения пара мо-
жет достигать значений, соизмеримых со скоростью 
звука в данной среде. Это приводит к значительному 
росту коэффициента гидравлического сопротивле-
ния и снижению передаваемого теплового потока. 
Поэтому МТТ передают небольшие тепловые потоки 
[2,3].
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Принцип функционирования МТТ такой же, как и 
в большинстве общепринятых тепловых труб. Однако 
ввиду небольших размеров МТТ возникают трудности 
с организацией раздельного встречного движения пара 
и жидкости. С одной стороны необходимо обеспечить 
свободный выход паровой фазы из зоны испарения в 
зону конденсации, с другой стороны – создать условия 
для подачи жидкости за счет капиллярных сил из зоны 
конденсации в зону испарения. При этом основным 
в данной ситуации является обеспечение возвратно-
го движения теплоносителя, что достигается капил-
лярно-пористой структурой. Существует достаточно 
большой спектр капиллярных структур (металлово-
локнистые, порошковые, сеточные, конструкционные 
и т.п.), которые в зависимости от пористости могут 
развивать капиллярный напор, достаточный для до-
ставки жидкой фазы теплоносителя в зону испарения 
МТТ.
Трудности, вызванные размещением капилляр-
ной структуры (КС) внутри МТТ, привели к созда-
нию конструкционных КС, которые изготавливаются 
путем вальцевания круглых труб в квадратные или 
треугольные[2,3,4]. Авторы [2] исследовали МТТ с 
треугольной формой, где теплоноситель, под действи-
ем капиллярных сил располагался по углам треуголь-
ника, позволяя обеспечить раздельное движение пара 
и жидкости в такой трубе. В [3] использовались МТТ 
квадратной формы, выполненные из меди или серебра, 
заправленные дистиллированной водой. Основным за-
данием для таких видов поперечных сечений МТТ яв-
ляется организация раздельного движения различных 
фаз теплоносителя. Это можно обеспечить в тонких, 
хорошо смачиваемых каналах. Чем меньше угол рас-
крытия такого канала, тем больше капиллярная сила, 
которая удерживает жидкую фазу внутри канала. Так 
в [4] были проведены сравнительные исследования 
теплопередающих характеристик МТТ треугольного и 
квадратного сечения. Было показано, что термическое 
сопротивление МТТ квадратного сечения ниже, чем у 
МТТ треугольного сечения. В [5] в качестве конструк-
ционной КС предложено прокладывать в круглой тру-
бе жгутик из тонких проволочек и тем самым создать 
более надежные условия для транспорта теплоносите-
ля в зону испарения.
Для увеличения передаваемых тепловых потоков 
в [6,7] предложили использовать массивы МТТ, кото-
рые располагаются на одной подложке. Такие сборки 
позволяют передавать тепловые потоки до 45 Вт, что 
позволяет существенно снизить температуру охлаж-
даемого объекта и обеспечить его равномерное охлаж-
дение.
Наряду с круглыми, треугольными и квадратны-
ми МТТ используют также плоские тепловые трубы 
с различными типами КС. Авторы [8] использовали в 
качестве КС канавки прямоугольной формы по всему 
периметру трубы. Такие плоские МТТ позволяют 
отводить значительно большие удельные тепловые 
потоки (до 104 Вт/м2) по сравнению с треугольными 
МТТ. К недостаткам такой конструкции можно от-
нести то, что они практически не работают против 
сил тяжести.
Наиболее эффективными капиллярными структу-
рами в настоящее время являются металловолокни-
стые и порошковые КС, которые позволяют улучшить 
теплопередающие характеристики МТТ [9,10]. Ка-
пиллярная структура, насыщенная теплоносителем 
позволяет решить проблему раздельного движения 
разных фаз теплоносителя, обладает достаточной ка-
пиллярной силой для движения жидкости по порам 
КС, даже при размещении трубы в пространстве про-
тив сил тяжести.
Основными показателями работы МТТ являются 
термическое сопротивление и максимальный тепло-
вой поток. Сложность процессов не позволяет анали-
тически решить задачу моделирования работы МТТ. 
Большинство исследований посвящены определению 
значений термического сопротивления и величины 
максимального теплового потока для конкретных кон-
струкций МТТ. Крайне мало публикаций изучают фи-
зические механизмы передачи теплоты внутри МТТ и 
влияние стесненных условий, различных типов тепло-
носителей.
2. Постановка задачи исследования
Настоящее исследование посвящено определению 
влияния на термическое сопротивление МТТ следую-
щих факторов: диаметра парового пространства, типа 
теплоносителя и ориентации МТТ в пространстве. Ге-
ометрические характеристики исследованных медных 
МТТ представлены в таблице.
Таблица
Геометрические характеристики исследованных МТТ
Внешний диаметр, dМТТ, мм 3 3 6 6
Внутренний диаметр парового 
пространства,dвн мм
1,2 1,2 4,0 4,0
Общая длина, lΣ, мм 100 300 200 230
Длина зоны испарения, lи, мм 37 60 60 70
Длина зоны конденсации, lк, мм 30 162 78 40
Толщина капиллярной структуры, 
δ, мм
0,4 0,4 0,5 0,5
Пористость, % 88 88 80 88
Теплоноситель вода вода вода этанол
Зона конденсации омывалась водой с фиксиро-
ванными температурами tохл 200С, 300С, 400С. Расход 
охлаждающей воды в конденсаторе устанавливался от 
1,75⋅10-3кг/с до 7,5⋅10-3кг/с. Ориентация в пространстве 




щих характеристик МТТ проводились на установке, 
показанной на рис. 1. Миниатюрная тепловая труба, 
оснащенная омическим нагревателем 2 и конденса-
тором «труба в трубе» 3, располагалась вертикально. 
По всей длине МТТ были установлены медь-констан-
тановые термопары 11, по три в каждой из зон. Сиг-
нал от термопар подавался на аналогово-цифровой 
преобразователь (АЦП) 9 и далее на персональный 
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компьютер. Система опроса показаний термопар по-
зволяла фиксировать температуру в реальном време-
ни с частотой 1Гц. К зоне испарения МТТ тепловой 
поток подводился с помощью омического нагревате-
ля, подключенного к лабораторному трансформатору 
5 через стабилизатор напряжения 6. Контроль вели-
чины теплового потока осуществлялся с помощью 
ваттметра 4. С целью минимизации тепловых потерь 
в окружающую среду МТТ полностью теплоизоли-
ровалась базальтовым волокном с коэффициентом 
теплопроводности 0,04 Вт/м⋅К.
Зона конденсации омывалась водой с постоянным 
расходом G(кг/с), который поддерживался с помощью 
напорного бака 7 и контролировался ротаметром 8.
Температура воды на входе в конденсатор и на вы-
ходе из него измерялась двумя медь-константановыми 
термопарами 12, сигнал от которых также подавался 















Рис. 1. Схема экспериментальной установки для 
исследования теплопередающих характеристик МТТ:
1 – МТТ; 2 –нагреватель зоны испарения;
3 – конденсатор типа «труба в трубе»; 4 – ваттметр;
5 – лабораторный автотрансформатор;
6 – стабилизатор напряжения; 7 – бак напорный;
 8 – ротаметр; 9 –аналогово-цифровой преобразователь; 
10 – персональный компьютер;
11,12 – медь-костантановые термопары (11шт)
Температура воды на входе в конденсатор во время 
эксперимента поддерживалась постоянной с точнос-
тью ±0,50С. По показаниям термопар 12 (tвых и tвх) при 
известной удельной теплоемкости Ср и расходу воды 
G рассчитывался реальный передаваемый МТТ тепло-
вой поток QОТВ =Ср⋅G[tвых(τ) - tвх(τ)]. 
По известным значениям средних температур в 
зонах испарения и конденсации, а также величине 












где tЗИ  и tЗK  - соответственно, средние температу-















где i – номера термопар в зоне испарения, j – номера 
термопар в зоне конденсации.
3. Результаты исследования
Одной из важнейших характеристик МТТ являет-
ся ее общее термическое сопротивление
R R R R R RMTT ЗИ
CT
ЗИ ПП ЗK ЗK
CT= + + + + , (4)
где RЗИ
CT ; RЗK
CT - термическое сопротивление стенки 
МТТ; RЗИ и RЗК - термические сопротивления тепло-
отдачи в зонах испарения и конденсации соответ-
ственно; RПП – термическое сопротивление в паровом 
пространстве.
Так как толщину стенки выбирают минимально 
допустимой, согласно заданным конструкционным 
характеристикам и используются, в основном, высо-
котеплопроводные материалы, то термическим сопро-
тивлением стенки трубы обычно пренебрегают. Про-
веденный расчет показал, что по корпусу МТТ при 
самых неблагоприятных условиях (материал стенки 
– медь) передается не более 3% от общего теплового 
потока.
Термические сопротивления RЗИ и RЗК зависят 
от интенсивности теплоотдачи в зонах испарения и 
конденсации, а также от площади этих зон. Значение 
коэффициента теплоотдачи в зоне испарения будет 
зависеть от режима теплообмена в ней. С повышением 
теплового потока режимы теплообмена внутри МТТ 
будут переходить от конвективного теплообмена к 
пузырьковому режиму кипения и дальше могут за-
ходить даже в область переходного кипения, что соот-
ветствует предельным теплопередающим характери-
стикам таких МТТ.
Термическим сопротивлением в паровом про-
странстве при расчете общего термического сопро-
тивления для тепловых труб большого размера обыч-
но пренебрегают. Но для миниатюрных тепловых 
труб по всей вероятности учитывать RПП необходимо, 
поскольку при маленьких размерах парового про-
странства и возможного режима течения, при кото-
ром паром захватывается часть теплоносителя из КС 
и уносится в зону конденсации, перепад температур 
пара может быть существенным. Тогда термическое 
сопротивление RПП будет иметь значения, сравнимые 
с RЗИ и RЗК.
Таким образом, общее термическое сопротивление 
МТТ RМТТ будет определяться в основном термиче-
скими сопротивлениями RЗИ, RЗК и, возможно, в мень-
шей степени RПП.
В результате проведенных исследований были по-
лучены данные о термическом сопротивлении МТТ, 
которые позволяют судить о влиянии различных па-
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раметров на значение RМТТ. Среди основных характе-
ристик, от которых существенно зависит теплопереда-
ющая способность МТТ, можно выделить следующие: 
угол наклона трубы, диаметр парового пространства, 
геометрические характеристики зон МТТ и тип тепло-
носителя.
На рис. 2 показана зависимость RМТТ от угла на-
клона трубы. Характер кривых указывает на основной 
фактор, который существенно снижает теплопередачу 
трубы – противодействие сил гравитации. Как видно 
из рисунка величина термического сопротивления 
монотонно снижается с одновременным увеличени-
ем теплового потока до некоторого минимального 
значения, а затем начинает медленно возрастать. При 
горизонтальном расположении трубы (ϕ=0°), когда 
действие сил гравитации отсутствует, теплопереда-
ющая способность МТТ будет определяться в основ-
ном только за счет капиллярных сил, которые в свою 
очередь зависят от конструкционных характеристик 
капиллярной структуры. Давление pкап, создаваемое 
в капиллярной структуре, зависит от сил поверх-
ностного натяжения σ и главных радиусов кривизны 











где Θ – краевой угол смачивания.
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Рис. 2. Зависимость термического сопротивления МТТ 
длиной 100 мм и диаметром 3мм от теплового потока при 
различной ориентации в пространстве (Lэфф = 67мм;
G = 1,7⋅10-3кг/с, tохл = 200С)
С отклонением расположения МТТ от горизон-
тального начинают действовать силы гравитации, ко-
торые либо помогают движению теплоносителя в зону 
испарения, либо противодействуют этому. Эти силы 
можно учесть с помощью выражения для гидростати-
ческого напора ∆рж [10]
∆p gLж ж эфф= ρ ϕsin , (6)
где ρж – плотность жидкости; g – ускорение свобод-
ного падения; Lэфф - эффективная длина МТТ, равная 
Lэфф = lΣ –(lи + lк)/2.
Как видно из выражений (5) и (6) теплопередаю-
щие характеристики МТТ сильно зависят от размеров 
пор КС и эффективной длины Lэфф.
При этом влияние угла наклона будет тем ниже, 
чем меньше радиус пор и выше коэффициент поверх-
ностного натяжения выбранного теплоносителя. Так-
же чем меньше расстояние между зонами испарения и 
конденсации Lэфф.
Из рис. 2 видно, что при расположении МТТ про-
тив сил тяжести (ϕ = –90°) минимальное значение 
термического сопротивления равно Rmin = 2,7К/Вт, а 
максимальный передаваемый тепловой поток Qmax = 
15Вт. Максимальный тепловой поток определялся по 
минимальному значению термического сопротивле-
ния. Когда же гравитационные силы помогают дви-
жению теплоносителя в зону испарения (ϕ = +90°), то 
Rmin снижается до ∼ 1К/Вт, а Qmax возрастает до 25Вт.
Увеличение длины МТТ и, соответственно, Lэфф 
должно привести к снижению Qmax.
Так, на рис. 3 показано влияние расположения в 
пространстве МТТ диаметром 3 мм и длиной 300 мм 
(Lэфф = 186 мм) на изменение термического сопротив-
ления. Там видно, что с увеличением теплового потока 
RМТТ монотонно снижается до некоторого минимума. 
Дальнейшее незначительное повышение Q приводило 
к резкому росту RМТТ, что не наблюдалось на МТТ 
100мм. Это связано с началом осушения крайней точ-
ки зоны испарения (длина 60мм) и быстрым распро-
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Рис. 3. Зависимость RМТТ , lΣ = 300мм и dМТТ=3мм от Q при 
различной ориентации в пространстве (G = 4,9⋅10-3кг/с, 
tохл = 200С)
На рис. 4 приведено влияние температуры воды, 
охлаждающей зону конденсации МТТ, на ее тер-
мическое сопротивление. Характер изменения RМТТ 
такой же как и на рис. 3, однако с увеличением 
температуры tохл минимальное значение термиче-
ского сопротивления значительно снижается и Qmax 
возрастает. Такое влияние tохл на RМТТ можно объ-
яснить, если рассмотреть процессы происходящие 
внутри МТТ. При увеличении tохл соответственно 
возрастает и температура насыщения внутри МТТ 
(давление также увеличивается). А поскольку в зоне 
испарения происходит пузырьковое кипение, то от-
59
Энергосберегающие технологии и оборудование
рывные диаметры паровых пузырей при повышении 
давления снижаются и количество паровой фазы, 
таким образом, также уменьшается. Это приводит к 
снижению скорости движения паровой фазы по па-
ровому каналу и процесс передачи тепловой энергии 
улучшается, что соответственно приводит к росту 
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Рис. 4. Влияние tохл на RМТТ при горизонтальной 
ориентации МТТ (lΣ = 300мм, dМТТ=3мм, G = 4,9⋅10-3кг/с)
Одним из влияющих факторов является и расход 
охлаждающей воды G, омывающей зону конденса-
ции. Ухудшение внешних условий теплоотдачи в 
зоне конденсации приводит увеличению темпера-
турного уровня всей МТТ и соответственно давле-
ния внутри ее.
И, как описано выше, улучшаются условия эвакуа-
ции паровой фазы из зоны испарения в зону конденса-
ции. Однако при этом величина термического сопро-
тивления остается приблизительно на одном уровне, а 
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Рис. 5. Влияние расхода охлаждающей жидкости G на 
RМТТ при горизонтальном расположении МТТ (lΣ = 200мм, 
dМТТ=6мм, tохл = 200С, вода)
Однако, совершенно иная картина наблюдается 
при изменении вида теплоносителя. Испытания МТТ 
диаметром 6мм и длиной 230мм заправленной этано-
лом (см. рис. 6) показали, что с уменьшением расхода 
охлаждающей жидкости было зафиксировано сни-
жение Rmin в то время как максимальный тепловой 
поток оставался приблизительно на одном уровне. 
Значения Qmax примерно в 2,5 раза выше, чем у МТТ 
заправленной водой. Это можно объяснить, если рас-
считать гидравлические сопротивления потока пара в 
паровом канале.
При одних и тех же тепловых потоках и темпера-
турах насыщения в МТТ с водой скорость пара будет 
примерно в 2 раза выше, чем у тепловой трубы с тепло-
носителем этанол. Гидравлические сопротивления, 
таким образом, будут выше в МТТ с водой примерно 
в 3 раза, чем у МТТ заправленной этанолом. Движе-
ние теплоносителя по капиллярной структуре также 
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Рис. 6. Влияние расхода охлаждающей жидкости G на 
RМТТ при горизонтальном расположении МТТ (lΣ = 230мм, 
dМТТ=6мм, tохл = 200С, этанол)
Исходя из простых расчетов можно увидеть, что 
максимальный тепловой поток у МТТ заправленной 
этанолом должен быть выше, чем у такой же точно 
МТТ, заправленной водой.
Диаметр парового пространства также влияет на 
теплопередающие характеристики МТТ. С уменьше-
ние размеров парового пространства термическое со-
противление возрастает, а максимальный тепловой 
поток падает.
На величины Rmin и Qmax также оказывает влияние 
пористость и толщина капиллярной структуры, кото-
рые в этой статье не рассматриваются.
Выводы
Таким образом, проведенное исследование пока-
зало, что на величину термического сопротивления 
влияет большое количество факторов, причем к основ-
ным можно отнести как диаметр парового простран-
ства, так и режимные факторы. При создании систем 
охлаждения на основе МТТ необходимо учитывать все 
особенности протекающих процессов внутри таких 
теплообменных устройств.
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